
  : بخش مكانيك موارد اجرايي
ونت افقي در لوله كشي فاضلاب جهت تمام سيستم ها الزام نمي باشد و اجراي آن بسته به نظـر طـراح و نـاظر                اجراي    )1

  .پروژه مي باشد 

   .تائيـــــد نمـــــي باشـــــداجـــــراي لولـــــه نـــــاوداني در ســـــتونهاي ســـــاختمانهاي اســـــكلت فلـــــزي مـــــورد  ) 2
   

ملي ساختمان عبور كليه لوله هاي تاسيساتي از داكت آسانسور ممنوع مـي باشـد و در                 مطابق مبحث شانزدهم مقررات     ) 3
  .صورت مشاهده چنين مواردي ناظر پروژه مسئول مي باشد

  

  :بخش گاز د اجرايي رموا
 عبور لوله هاي دودكش در نقشه هاي معماري مي بايست با همـاهنگي مهندسـين طـراح تاسيـسات صـورت       پيش بيني ) 1

  . آيد به سازه در حين اجرا جلوگيري بعملپذيرد تا فضاي مورد نياز جهت اجراي آنها وجود داشته باشد تا از صدمه زدن

له هاي گاز بـا تاسيـسات برقـي مـي بايـست             در اجراي مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان رعايت فواصل مناسب لو          ) 2
  . كنترل گردد و در اين زمينه ناظر گاز و برق پروزه هماهنگي لازم جهت اجراي با هم داشته باشند نيزتوسط ناظر گاز

 


